
可燃物処理施設建設工事の進捗状況について 

 

１ リンピアいなばの修繕状況 

  リンピアいなばでは、薬品誤投入により応力腐食割れが発生したボイラ過熱器管の

交換を行うため、支障となる歩廊や階段、また既存の過熱器管の撤去を進めています。

１０月下旬頃から新しい過熱器管の取入れを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全体スケジュール 

 

歩廊の撤去 
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正副管理者会議 資料５ 


